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KABEL FEKTETESI MINTASZELVENY

0,7m

jelz8szalagok

visszatbmoritett

J}/ x fold
-0,4m—-

homokagy

4x150mm?2 0,4kV-0s
gerinckabel 110KPE

-0,8m

tervezett tervezett -0,6m @\ véddcsOben
tel. KTV @@@ @

vizbekdtés v. gazbekdtés

4x25mm2 kozvilagitasi kabel

(¢63 cs6ben kézmiinél)

4x25mm?2 csatlakozd kabelek

(263 cs6ben kozm(inél)

KABELLELTAR
kab.| fesz. | nyomvonal kabel tipus nyomv,
jel hossz

K1 10,4kV |OK- Isz.KVS

NAYY 4x150mm2 48,0m

K2 ]0,4kV ||sz.KVS-lIsz.KVS

NAYY 4x150mm2 70,0m

K3 10,4kV |||sz.KVS-lllsz.KVS

NAYY 4x150mm2 49,0m

K4 0,4kV |llIsz.KVS-IV. sz. KVS

NAYY 4x150mm2 37,0m

K5 |0,4kV |IVsz.KVS-V sz. KVS

NAYY 4x150mm2 73,0m

K6 |0,4kV \Vsz. KVS - VI. sz.KVS

NAYY 4x150mm2 62,7m

K7 0,4kV V|, sz..KVS-Dedk F. u. 180

NAYY 4x150mm2 49,5m

K8 | 0,4kV |IVsz.KVS-152sz oszlop

NAYY 4x150mm?2 85,5m

V1 \mnmuoo< OK- Isz KZV KVS szekrény | NAYY 4x25mm2 200,6m
V2 \mhwooo< sz KZV KVS-9sz o. NAYY 4x25mm2 65,8m
V3 \m%ooo< sz KZV KVS-11sz o. NAYY 4x25mm?2 20,1m
V4 \wwooo< Isz KZV KVS-lIsz. KZV KVS | NAYY 4x25mm2 49,7m
V5 \mhwooo< llsz KZV KVS-17sz o. NAYY 4x25mm?2 30,4m
V6 \m%ooo< llsz KZV KVS-13sz o. NAYY 4x25mm?2 22,9m

V7 230
/a00V |llsz KZV KVS-18sz BB.o.

NAYY 4x25mm2 147,3m

A fogyasztdi csatlakozo kabelek leltara a kiviteli tervben kiilon,
a csatlakozasokra vonatkozo dsszesitett munkaleltarban.

Kozmdivek:

JELMAGYARAZAT

Tervezett: \%c_@ ?ﬂBmNO_mm:m&_ 0,4kV-os gerinc foldkabel
mm_mﬁm 0z06s hyomvonalon csatl. és kozvil. kabelek)

\\\\\\ . ._..m_.@ >_1m3mNo_m.: toi 0,4kV csatl. foldkabel
m@ on nyomvonalon

épuld kozvilagitasi foldkabel (kildn nyomvonalon)
so — (tervezett csapadékcsatorna kivaltas nyomvonala)
A (tervezett vizvezeték kivaltds nyomvonala)
2 (tervezett telefonkabel kivaltds nyomvonala)
(tervezett kdbel-TV kabel kivaltds nyomvonala)

meglévd optikai kabel

Tervezett Hensel MI 70101 sorkapocs szekrény
4x25mmz2-re, tartoszerkezetre

(D]
e meglévé mérdszekrény, foldkabeles csatlakozdval

Bontandé:
El bontandé Aramszolgaltatéi 0,4kV-os légvezeték
(bontandé egyéb kézmivezetékek)

Egyéb jeldlések:

T

foldelés
koztéri mla. elosztdszekr.
védocsd

kabelosszekotd

Ep.n ACO 6,0m acél kandelaber 0,45m karral
min. 0,7m-re Utszegélytél, kb 25,5m osztassal)
chreder Teceo 1 16led 500mA

meglévd visszaszerelt Altra2 36W lampaval O—< M.ALT

Epitendd szerelvény

[

Bontand6 szerelvény
Meglevé szerelvény

Epitendd kabelfogadd (méré ala)
Hensel Ml 7010174x25mm2 sorkapoccsal

m
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@
mc_.ﬂm:QQBm&mmeaB\ E
Epitendd sorkapocsszekrény tartora P |
egykard lampakar 0,5m 076mm ACK-110
szakaszhatar 1L

Erintésvédelem: 0,4kV-os halézaton MSZ HD 60364-4-41:2000 szerinti TN rendszer (nullazas)
Biztonsagi 6vezet: 0,4kV-os kabelnél szabadon fektetés esetén a kabel szélétél parhuzamosan
1-1m, védGcsbben fektetett kdbelnél a véddcs6 szélétdl parhuzamosan 0,2-0,2m (a biztonsagi
Ovezeten bellli korlatozasokat és tilalmakat a 2 /2013 (1.22.) NGM rendelet szabalyozza)

—« —«— — Aramszolgaltatéi 0,4kV-os foldkabel 4x150mm2 NAYY-J

cs csapadékviz
- gk gazvezetek
\/ vizvezeték
— —T2—— —— telefon foldkabel
S5 szennyviz
14 kabel-TV foldkabel
Topt optikai kabel

Kozvilagitasi 0,4kV-os kabel 4x25mm2 NAYY-J
csatlakozo kabel 4x25mm? NAYY-J

A villamos haldzati munkat a kiilonbdzé kozm(i és burkolat épitésekkel is dssze kell hangolni !

A meglevo kézmivek elhelyezkedését a helyszinen kell pontositani.

4 4 H zekszard, Szt. Gyorgyi Albert u. 24. Méretardny.
Merkl &s Tarsai Bt. Tirsmsas sy M 1:250
Tagy: Paks, Anna u. Ut és kozmifelujitas Rajzszém:
e rer s MT-17-05/1
0,4kV-0s haldzat atépités
Tervezd: Jogosultsag: Datum:
Merkl Gabor EN-VI 17-0100 2018 02.20.




